
Strassensanierung In den Reben
30 mm AC 8 N, 70 mm ACT 22 N

Renovierung Kanalisationsleitung, 
L = ca. 10.00 m; Inliner einziehen in SBR ø 250

Ersatz Kanalisationsleitung, 
L = ca. 60.00 m; SBR ø 300

Bestehende Kanalisationsleitung, 
L = ca. 85.00 m; SB ø 300

Ersatz Kanalisationsleitung, 
L = ca. 15.00 m; PP ø 300

Bestehende Kanalisationsleitung, 
L = ca. 30.00 m; SB ø 250

Bestehende Kanalisationsleitung, 
L = ca. 35.00 m; SB ø 250

Neubau Meteorwasserleitung
L = ca. 140.00 m; PP ø 300 mm

Dichtigkeitsprüfungen mit Luft
Durchführung der Prüfung gemäss SIA 190 / EN 1610

Die Prüfzeiten ergeben sich unter Berücksichtigung des
Prüfverfahrens (LA bis LD) und der Rohrdurchmesser
aus der Tabelle 3 der DIN EN 1610.

Die Rohrleitungen gelten als dicht, wenn der nach der 
Prüfzeit gemessene Druckabfall Δp geringer ist, als der
in Tabelle 3 aufgeführte Wert.
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Bettungsprofil V 2
(Schmutzwasser)

Bettungsprofil V 4
(Meteorwasser)

Bettungsprofil V 2
(Schmutzwasser)

3 119 10864 5 7 12 13 14

SBR ø 300, 58.76 m, 9.2 ‰ → ← SBR ø 300, 14.74 m, 7.5 ‰

KS 74
ø 1'000 / 600
D = 386.47
S = 385.67

KS 72c
ø 1'000 / 600
D = 386.92
S = 384.82

KS 63
ø 1'200 / 600
D = 386.65
E1 = 384.53
E2 = 384.45
E3 = 384.45
E4 = 384.55
A = 384.45

KS 75
ø 1'000 / 600
D = 386.92
S = 384.65

D = 387.30
S = 384.76

KS 76
ø 1'000 / 600

KS 73
ø 1'000 / 600
D = 386.30
S = 385.13

PP ø 300, 21.00 m, 5.2 ‰ →

PP ø 300, 20.00 m, 5.0 ‰ →
PP ø 300, 22.00 m, 4.5 ‰ →
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PP ø 300,5.42 m27.7 ‰ →

PP ø 300, 47.50 m, 5.0 ‰ →
PP ø 300, 24.43 m, 6.9 ‰ →

D = 386.60
A = 385.67

KS M75
ø 1'000 / 600 D = 386.65

E = 385.56
A = 385.51

KS M74
ø 1'000 / 600

D = 386.92
E = 384.90
A = 384.85

KS M71
ø 1'000 / 600 KS M63

ø 1'000 / 600
D = 386.70
E = 384.75
A = 384.70D = 386.55

E = 385.27
A = 385.22

KS M73
ø 1'000 / 600

D = 386.95
E = 385.05
A = 385.00

KS M72
ø 1'000 / 600

SB ø 300, 48.70 m, 8.6‰  →

SB ø 300, 34.41 m, 7.6‰  →

← SB ø 250, 32.98 m, 53.1‰

← SB ø 250, 31.10, 6.4‰ 

NB ø 250, 10.76 m,  4.7 ‰   →

D = 387.01
E = 384.71
A = 384.71

KS 72
ø 1'000 / 600

KS 77
D = 388.41
E = 386.61
A = 386.51

Vorstudie Vorprojekt Ausführungsprojekt Ausgeführtes WerkBauprojekt

Strassensanierung
Strassenbeleuchtung
Schmutzwasser- und Meteorwasserleitung
Wasserversorgung
Elektroversorgung

info@bodmering.ch

Hinweise:
Bodmer

Bauingenieure

Bodmer Bauingenieure AG
Industriestrasse 25    5033 Buchs AG
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Plan-Nr. Format:

DatumName

Gemeinde Auenstein

Juni 2023

dh

Bauherr:

Objekte:

Bauobjekt:

Einwohnergemeinde Auenstein

Sanierung In den Reben
Abschnitt Bauzonengrenze bis Verzweigung Rütigasse

Strassensanierung und Werkleitungen

dm

2330/06

dh

Planbezeichnung: Längenprofil West 1:200/50
Schmutzwasser- und Meteorwasserleitung

- Die Angaben der bestehenden Werkleitungen können von der tatsächlichen Lage abweichen und sind unverbindlich.
- Die genaue Lage, Tiefe und Verlegeart sind durch geeignete Sondierungen zu ermittleln.
- Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt der Verfasser keine Haftung.
- Vor Baubeginn sind die aktuellen Pläne der Werkleitungseigentümer einzufordern.
- Im Nahbereich der Leitungen darf nicht mit Baugeräten gearbeitet werden. Folgeschäden sind vom Verursacher zu tragen.
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16. August 2024
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